
斎場

清掃工場

・可燃ごみ処理施設

・粗大ごみ処理施設

・リサイクルプラザ

クリーンセンター

位置図

清掃事業所



スポット型感知器（差動式）

スポット型感知器（定温式）

B

C

D

E

F

G

H

A

2 3 4 5 6 7 8 91 10

G

F

E

D

C

A

B

11 12

H

2 3 4 5 8 91PM751C

図　名

:A1 1

サイズ 投影法 尺度 図　番 Rev.

B

C

A

番号 内 容 ・ 理 由 年　月　日 設　計 承　認

中央制御室　2F

可燃ゴミ処理施設・中央制御室　１Ｆ

吹　抜

ごみピット排水貯留槽

ハンドホール

ホール

玄関

会議室（２）

検査室

玄　関 ホール

倉庫(2)

廊　下

倉庫（１）

会議室（１）

廊　下

ごみピット（１）

ピロティー

廊　下

便　所

炉　室
誘引送風機室

事務室

更衣室

脱衣室

浴　室

ごみピット

ごみピット排水貯留槽

便　所

倉　庫

湯沸室

ホール

女子便所

男子便所

廊　下

押入

玄　関ポーチ

押入

押入

仮眠室（１）

仮眠室（２）

仮眠室（３）

データロガ室

中央制御室

給湯室

ごみピット（２）

食　堂

女子更衣室

洗濯室

便所

電気室

天井裏に設置

天井裏に設置

灰ピット

9 8 7

13

10 6

15

14

5

140

可燃ごみ処理施設１階　中央制御室１，２階　平面図

10 11 12

伊 勢 広 域 環 境 組 合

消　防　設　備　図

可燃ごみ処理施設　　消防設備点検

UP

UP

UP

UP

DOWN

DOWN

DOWN

DOWN

誘導灯 12

受信機

スポット型煙感知器（光電式）

1

1

8

クレーン電気室

駐車場

通路

通路 52

荏原　作業所

設備名 数量記号

6

10

倉庫

粉末消化設備 1粉

粉

43

42

48

47

49

38
39

37

40

36

41

50

45

46

畜

畜

52

51

30

35

32

12

11

31

33

34

44

粉末消火器（蓄圧式）

粉末消火器（加圧式） 32

2

消火栓 (発信機　　表示灯　　音響装置　　組込)

副受信機

蓄



19

B

C

D

E

F

G

H

A

2 3 4 5 6 7 8 91 10

G

F

E

D

C

A

B

11 12

H

2 3 4 5 8 91PM751C

図　名

:A1 1

サイズ 投影法 尺度 図　番 Rev.

B

C

A

番号 内 容 ・ 理 由 年　月　日 設　計 承　認

消　防　設　備　図

可燃ごみ処理施設　　消防設備点検

4F 3F 2F B1

ごみピット

受水槽

ごみピット（２）

ごみピット

ごみピット（１）

減温室基礎

ごみ汚水処理室

ごみピット（１） ごみピット（１）

ごみピット（２）

ごみピット

ごみピット（１）

ごみピット（２）

２号クレーン操作室

３号クレーン操作室

１号クレーン操作室

プラットホーム

27

28

26

29

22

23

20

16

17

18

21

1

3

4 2

140

可燃ごみ処理施設　２，３，地下階　平面図

10 11 12

伊 勢 広 域 環 境 組 合

DOWN

設備名 数量記号

UP

UP

UPUP

UP

DOWN

DOWN

DOWN

DOWN

DOWN

UP

UP

DOWN

UP

スポット型煙感知器（光電式）

スポット型感知器（定温式）

スポット型感知器（差動式）

4

3

5

1

4

避難梯子

誘導灯

2

4

粉末消火器（加圧式）

粉末消火器（蓄圧式）

16

2

畜

24

25

畜

音響装置

(発信機　　表示灯　　音響装置　　組込)消火栓

畜



詰所

ホール

倉庫 詰所 ロッカー室

玄関倉庫
脱衣所 洗濯室 便所作業所

廊下

機械室

ポンプ室

湯沸

和室 休憩室

倉庫

会議室作業室
清掃課　事務室

事務室

菊狭間

書庫・会議室事務室更衣室書庫和室 応接室 便所

車庫Ｂ

車庫Ａ

UP

UP

DOWN

DOWN

粉

粉

粉

2

1

3 4

5

6

7

8

9

10

11

誘導灯

スポット型感知器（差動式）

スポット型感知器（定温式）

スポット型煙感知器（光電式）

受信機 1

11

9

2

5

77

設備名 記号 数量

3

2粉末消化設備

粉末消火器（加圧式） 発信機　表示灯　音響装置

清掃事業所　１階

清掃事業所　屋根裏

清掃事業所　２階

:1

尺度 Rev.

100

図面名称

図番

伊 勢 広 域 環 境 組 合 A1

サイズ 投影法

消　防　設　備　図

清掃事業所　敷地全体　平面図

B

C

A

番号 内 容 ・ 理 由 年　月　日 設　計 承　認

清掃事業所　消防設備点検

B

C

D

E

F

G

H

A

2 3 4 5 6 7 8 91 10

G

F

E

D

C

A

B

11 12

H

2 3 4 5 8 91 10 11 12



音響装置

B

C

D

E

F

G

H

A

2 3 4 5 6 7 8 91 10

G

F

E

D

C

A

B

11 12

H

2 3 4 5 8 91PM751C

図　名

:A1 1

サイズ 投影法 尺度 図　番 Rev.

B

C

A

番号 内 容 ・ 理 由 年　月　日 設　計 承　認

120

粗大ごみ処理施設　　消防設備点検

消　防　設　備　図

粗大ごみ処理施設　１，２階平面図

10 11 12

伊 勢 広 域 環 境 組 合

ごみ貯留場

ポンプ室 倉庫

更衣室
WC

WC

浴室

倉庫

搬出室

排風機室

破砕機室

洗濯室

電気室

プラットホーム

１Ｆ

４

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

UP

25

ﾌ
ﾟﾛ

ﾊ
ﾟ
ﾝ

ごみ貯留場

プラットホーム

破砕機室

選別貯留室

中央監視室
事務所

湯沸

（吹抜）

（吹抜）
（吹抜）

（吹抜）

２Ｆ
天井裏に設置

17

18

1920

DOWN

DOWN

DOWN

UP UP

移送コンベア

清掃工場　ごみピット

粗大　選別貯留室

蛍光管破砕機室

26

蛍光管破砕機室

移送コンベア
尺度1：300

数量設備名 記号

空気管式感知器（分布型）

スポット型煙感知器（光電式）

スポット型感知器（定温式）

スポット型感知器（差動式）

受信機

消火栓 (発信機　　表示灯　　音響装置　　組込)

誘導灯

12

15

35

2

1

3

3

11

3

16粉末消火器（加圧式）

粉末消火器（蓄圧式） 蓄

蓄

蓄

蓄



B

C

D

E

F

G

H

A

2 3 4 5 6 7 8 91 10

G

F

E

D

C

A

B

11 12

H

2 3 4 5 8 91PM751C

図　名

:A1 1

サイズ 投影法 尺度 図　番 Rev.

B

C

A

番号 内 容 ・ 理 由 年　月　日 設　計 承　認

選別貯留室

屋根

選別貯留室

屋根

受入コンベヤ・供給コンベヤ
粉砕機室　地下室

Ｂ１

３Ｆ ４Ｆ

1

3

2

21

22

23

24

120

粗大ごみ処理施設　　消防設備点検

消　防　設　備　図

粗大ごみ処理施設　３，４，地下階　平面図

10 11 12

伊 勢 広 域 環 境 組 合

DOWN

DOWN

DOWN

UP

UP
UP

UP

7

スポット型感知器（定温式） 38

設備名 数量記号

4

粉末消火器（加圧式）

消火栓 (発信機　　表示灯　　音響装置　　組込)



身障者
便所

事務室
倉庫

倉庫

倉庫

教室

女子便所

男子便所

湯沸室

休憩室

電気室

展示ホール

機械室 倉庫 女子便所 男子便所

男子更衣室

女子
更衣室 食堂 休憩室

コンテナ

ストッ クヤード

バグフィ ルター

機械ピッ ト

ﾌ゚ ﾛﾊ゚ ﾝ

風除室

押入

押入

ビン選別ステージ

衣料コーナー

会議室

プラッ トホーム

女子
更衣室

物置

UP

DOWN

PS

１階

２階

計量室

天井裏に設置

蓄

蓄

蓄 蓄

蓄

蓄蓄

蓄

蓄

蓄

蓄

蓄

蓄

蓄

蓄

蓄

蓄

蓄 蓄

蓄

1

2

3

4

5

6

7

8910

1112

13

14

15

16

18

19

20

17

設備名 数量記号

蓄 20粉末消火器（蓄圧式）

14

5

1

1

22

17

9

10

誘導灯

発信機　表示灯　音響装置

音響装置

受信機

スポット型感知器（差動式）

スポット型煙感知器（光電式）

スポット型感知器（定温式）

空気管式感知器（分布型）

:1

尺度 Rev.

100

図面名称

図番

伊 勢 広 域 環 境 組 合 A1

サイズ 投影法

消　防　設　備　図

資源化棟　リサイクルプラザ　１，２階　平面図

B

C

A

番号 内 容 ・ 理 由 年　月　日 設　計 承　認

リサイクルプラザ　消防設備点検

B

C

D

E

F

G

H

A

1

G

F

E

D

C

A

B

11 12

H

2 3 4 5 8 91 10 11 12

2 3 4 5 6 7 8 9 10



B

C

D

E

F

G

H

A

2 3 4 5 6 7 8 91 10

G

F

E

D

C

A

B

11 12

H

2 3 4 5 8 91PM751C

図　名

:A1 1

サイズ 投影法 尺度 図　番 Rev.

B

C

A

番号 内 容 ・ 理 由 年　月　日 設　計 承　認

140

10 11 12

伊 勢 広 域 環 境 組 合

消　防　設　備　図

UP

UP DOWN

DOWN

DOWN

DOWN

DOWN

DOWN

DOWN

DOWNスロープ

UP

UP

硝化　脱窒素槽

硝化　脱窒素槽

硝化　脱窒素槽

硝化　脱窒素槽

攪拌　ポンプ室

処理槽室

焼却炉室

灰搬出室

揚砂室(1)

揚砂室(2)

受入室

脱臭室

ろ過機室

便所

玄関

会議室

湯沸室

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ置場

受水槽

ポンプ室

ポンプ室

ブロワー室

車庫

１階 地下１階

UP

UP

誘導灯

1

クリーンセンター　　消防設備点検

クリーンセンター　１階，地下１階　平面図

設備名 数量記号

16

50

スポット型感知器（差動式）

スポット型感知器（定温式）

スポット型煙感知器（光電式）

受信機 1

1

3

3

2

8

22

15

宿直室

更衣室 倉庫

男子便所
女子便所

事務室

薬品室

倉庫

ファ ン室

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

26
27

粉末消火器（蓄圧式） 蓄

発信機　表示灯　音響装置

粉末消火器（加圧式）

消火栓 (発信機　　表示灯　　音響装置　　組込)

副受信機

蓄



B

C

D

E

F

G

H

A

2 3 4 5 6 7 8 91 10

G

F

E

D

C

A

B

11 12

H

2 3 4 5 8 91PM751C

図　名

:A1 1

サイズ 投影法 尺度 図　番 Rev.

B

C

A

番号 内 容 ・ 理 由 年　月　日 設　計 承　認

140

10 11 12

伊 勢 広 域 環 境 組 合

消　防　設　備　図

DOWN DOWNDOWN

DOWN

DOWN

DOWN
UP

機械室(1)

機械室(2)

脱水機室

電気室

前処理室

脱臭室

吹抜

ろ過機室

屋根

浴室
便所

中央制御室作業員控室

食堂
洗濯室

渡り廊下

水質検査室

更衣室

DOWN

クリーンセンター　　消防設備点検

クリーンセンター　２階　　平面図

10

誘導灯 2

設備名 記号 数量

スポット型感知器（差動式）

スポット型感知器（定温式）

スポット型煙感知器（光電式） 6

1

22

28

吹抜
焼却炉室

焼却　監視室 倉庫

予備発電機室

脱衣室

4 3

18

19

20

21

22

23

24

25

2

粉末消火器（加圧式）

発信機　表示灯　音響装置

消火栓 (発信機　　表示灯　　音響装置　　組込)



収骨室

玄関ﾎーﾙ

中庭

前　室

和室控室３

和室控室２

和室控室１

女子ﾄｲﾚ

湯沸室

男子ﾄｲﾚ 身障者ﾄｲﾚ

自販機ｺー ﾅ

待合ロビー

事務所

風除室

礼拝室

炉前ホール

操作室

浴室

休憩室

控室

和室控室４

通路

台車室

霊安室

機械室

自家発電室

ポンプ室

炉作業場

車庫

2F

1F

1

炉作業場上部

1615

13

14

1

2

3

6

9
10

11

12

87 4 5

設備名 数量記号

スポット型煙感知器（光電式）

スポット型感知器（定温式）

スポット型感知器（差動式）

副受信機

受信機

音響装置

発信機　表示灯　音響装置

誘導灯

粉末消火器（加圧式）

粉末消火器（蓄圧式）

6

32

35

1

1

3

3

2

14

:1

尺度 Rev.

100

図面名称

図番

伊 勢 広 域 環 境 組 合 A1

サイズ 投影法

消　防　設　備　図

斎場　１，２階　　平面図

蓄

蓄

蓄

B

C

A

番号 内 容 ・ 理 由 年　月　日 設　計 承　認

斎場　消防設備点検

B

C

D

E

F

G

H

A

1

G

F

E

D

C

A

B

11 12

H

2 3 4 5 8 91 10 11 12

2 3 4 5 6 7 8 9 10


